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Mieszkaniowe stacje wymiennikowe w systemie ciepłowniczym przedsiębiorstwa.

Studium przypadku MPEC-Włocławek Społka z o.o. cz. 1
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W wielu systemach ciepłowniczych w Polsce do dzisiaj funkcjonująwęĄ
grupowe, za których poŚrednictwem realizowana jest dostawa ciepła do
budynków mieszkalnych: jedno- i wielorodzinnych. Podobna sytuacja ma
miejsce również w systemie dystrybucji ciepła MPEC Spotka z o.o. we
włocławkur

a rysunkach 'I i 2 ptzedstawiono trasę ni-
skoparametrowe| sieci ciepłownicze|, która
funkcjonu|e w systemie przesyłowym przed-

siębiorstwa na terenie miasta. W minionych latach
dostawa ciepła do domów iednorodzinnych zabudowa-
nych w układzie szeregowo-segmentowym na osiedlach
mieszkaniowych: Marii Dąbrowskiej otaz Krzywe
Błota (fot. 1 i 2) była realizowana za pośrednictwem
dwóch węzłów grupowych oraz czteroprzewodową
podziemną siecią ciepłowniczą centralnego ogrzewania
i ciepłe| wody użytkowej wybudowaną w technologii
kanałowej2.

kamienia kotłowego w instalacji ciepłej
Wodli użytkowej niosła za sobą negatywne skutki,
bowiem osad źle przewodził ciepło i powodował
zatykanie rur

Ponad trzydziestoletnia eksploatacja rur ciepłe|
wody użytkowej, uysoka ich dekapitalizacja powodu-
jąca ponadprzeciętną awaryjność oraz zawarte zobo-
wiązania wowne przedsiębiorstwa wobec odbiorców

ciepła - to czynniki, które staĘ się w przedsiębiorstwie
impulsem do poszukiwania nowych, innowacyinych
rozwiązań technicznych ukierunkowanych na zmianę
dotychczasowego sposobu dostawy ciepła do domów
iednorodzinnych na omawianych osiedlach mieszka-
niowych. Przystępując w przedsiębiorstwie do opraco-
wania koncepcji modernizacji, uwagę koncentrowano
przede wszystkim nad rczwiązaniami technicznymi
ma|ąrymi zapćwnić odbiorcom rłysoki komfort i wy-
godę oraz poprawić niezawodność i bezpieczeństwo
dostawy ciepłej wody użytkowej.

W niniejszym opracowaniu (cz.l i cz.2) prezentu-
jemy przykład zabiegu modernizary|nego umożliwia-
jącego kompleksową dostawę ciepła do domów jedno-
rodzinnych w zabudowie szeregowej z wykorzystaniem
istniejącej dwuprzewodowej osiedlowej infrastruktury
ciepłowniczej w postaci rur centralnego ogrzewania.

Stan przed modernizacją
Cztetoprzewodowa sieć grupowych w ęzłów

cieplnych przebiega po zagospodarowanym i wysoce
uzbro j onym w infrastrukturę techniczn ą terenie or az
przez pomies zczenia na najniższych kondygnaciach
w budynkach, w przypadku osiedla mieszkaniowego
Marii Dąbrowskiei. Osiedlowe rury ciepłej wody
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Trasa sieci ciepłownioej ODJ M. Dąbrowskiej

ŹńdłO: MPEc-WłOdaWeu

Trasa sieci ciepłowniaej ODJ Krrywe Błota

(Zródło: MEC-WłodaweĘ

użytkowej w okresie wieloletniej eksploatacji ule-
gały zużyciu naturalnemu, powodując stopniową
degradac|ę swej wartości technicznej, użytkowej
i ekonomiczne|. W efekcie nadmiernego zużycla
fi,zycznego rur, instalacja ciepłej wody użytkowej
w pewnym momencie stała się wysoce ułomna, co
zaczęło się objawiać jej wadliwą pracą. Skutkowało
to obniżeniem standardów jakościotych je| dostawy
do odbiorców oraz częstymi przerwami powodowa-
nymi awariami. Wewnętrzne ścianki rur byĘ pokryte
w wysokim stopniu kamieniem kotłowym (fot. 3).

Obecność kamienia kotłowego w instalacji ciepłej
wody użytkowei niosła za sobą negatywne skutki,
bowiem osad źle ptzewodz7ł ciepło i powodował
zatykanie rur. Kamień kotłouy znacznie zwiększał
koszty zużycia energii cieplnej, ponieważ obniżała
się sprawność instalacii ciepłej wody użytkowe|
w systemie jej przesyłu. Za jego sprawą zmnie|szał się

także przekrói rur, zwiększał się opór hydrauliczny,
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co powodowało większe zużycie energii elektrycznej
na pompowanie wody w rurach.

Zła jakość rur powodowała zakłócenia w dosta-
wie ciepłej wody użytkowej na skutek nieszczelności
rurociągów na drodze od węzłów do odbiorców. Rury
w zĘm stanie technicznym generowaĘ ponad nor-
matywne wycieki wody z instalacii do otoczenia oraz
straty ciepła w gorącei wodzią Izolacja termiczna na
rurociągach w środowisku wilgotnym zatraciła swoje
właściwości fizyczne, przez co następowała na prze-
syle strata ciepła do otoczenia. Wszelkie zdarzenia
powodowane stanami awaryinymi stwarzaĘ liczne
problemy i komplikacje, narażając mieszkańców na
duży dyskomfort, a przedsiębiorstwo na dodatkowe
koszty związane z przywróceniem rur ciepłej wody
użytkowe| do pełnei sprawnoŚci oraz terenu do stanu
pierwotnego sprzed awarii. Ponadto występowaĘ
przypadki, że do przedsiębiorstwa zaczęĘ wpływać
reklamacie mieszkańców odnoszące się do ilości na-
liczonego zuĘcia zimnej i ciepłej wody użltkowe|.

Zużycie energii cieplnej przez poszczegóIne
budynki dla potrzeb gtzewczych było opomiarowa-
ne. W każdym segmencie mieszkalnym zasilanym
w ciepło z węzłów grupowych w pomieszczeniach
rozdzielni ciepła w instalacii centralnego ogrzewania
zamontowane byĘ liczniki energii cieplnei. StanowiĘ
one wiarygodne urządzenia pomiarowe służące do
rozliczenia poboru energii cieplnej między dostawcą
a iego odbiorcami. Natomiast pomiar ilości pobranej
ciepłej wody użytkowei przez mieszkańców poszcze-
gólnych domów jednorodzinnych oparĘ był na ukła-
dzie dwóch wodomierzy zainstalowanych na wejściu
i wyjściu (zasilanie-ryrkulacja) instalacji ciepłej wody
użytkowej w kaźdym budynku na osiedlach mieszka-
niowych (rys. 3).

Problem z pomiarem
Ptzyjęta powszechnie w przedsiębiorstwach cie-

płowniczych metoda pomiaru ilości zużycia ciepłej
wody użytkowej i z układem dwóch wodomierzy
w iej instalacji wymuszała ciągłą ich pracę popruez
konieczność uttzymyw ania przepĘwu ryrkularyjnego
w całej sieci osiedlowej węzłów grupowych3. W ta-

kiej konfiguracji, jak to zobtazowano na rysunku 3,
pracujące wodomierze naliczaĘ zużycie ciepłej wody
użytkowej w sposób ciągĘ pomimo że rueczywisty
jej odbiór w obiektach występował nierównomiernie
w ryklach okresowych w trakcie doby i sezonów. Ciągła
praca wodomierzy powodowała szybsze zużywanie się
ich mechanizmów, co obniżało znacznie sprawność
użytkow ą a wskazania u rządzeń p omiarowych stawaĘ
się mało precyzyine i wiarygodne dla klientów przed-
siębiorstwa. Ponadto nakładające się błędy pomiarowe
związane z klasą zastosowanych urządzeń sprawiaĘ
że odczytywane z nich wskazania wielkości zużycia
ciepłej wody stawaĘ się najczęściej nieporównywal-
ną Praca wodomierzy w zróżnicowanych warunkach
hydraulicznych sprawiała, że wielkości zużycia ciepłe1
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Częściowy widok na

ODJ M. Dąbrowskiej

(Zródło: MPEC-

Włodnvek)

FOT.2

Czękiowy widok na

ODJ Kr4lwe Błota

(Źródo: MPEC-

Wodwek)

Uvkodzony fragment

rury.ciepłej wody

(Zródło: MPEC-

Wodmlek)

wody użytkowe1 przez budynki
wskazywaĘ w pewnych przypad-
kach znaczne przeszacowania,
a w innych niedoszacowania ilości
dostarczonej wody co ewidentnie
było, niezgodne ze stanem fak-
tycznym. Przy takiej technologii
pomiaru aiycia ciepłej wody
użytkowe| zdatzaĘ się przypadki
tzw. minusowego zużycia ciepłej
wody użytkowej, uszkodzeń po-
jedynczych wodomierzy lub ich
kompletu, co wymuszało formu-
łowanie algorytmów i szacowanie
poziomu zużycia w postaci ryczał-
tu. Taka sytuacja cechowała się
dużą niedoskonałością. Świadcze-
nie przez przedsiębiorstwo usługi
związanej z dostawą ciepłei wody
użytkowej do jej konsumentów
w oparciu o dystrybucje z węzłów

grupowych generowało problemy eksploatacyjne,
które w wielu przypadkach naiczęściej dotyczyły:
ptzetw w dostawie ciepłej wody użytkowej oraz
reklamacji w zakresie naltczania ilości zużycia cie-
płej wody użytkowej. Mało wiarygodna ewidencja
ilości zużycia ciepłej wody użytkowej, jak i okresowe
pruetwy w jej dostawach do obiektów zasilanych
zwęzłów grapowych - to czynniki, które prowadziĘ
do nieporozumień pomiędzy dostawcą ciepła a jego
odbiorcami. Ponadto istniejący stan instalacji ciepłej
wody użytkowe j komplik ow ał rozliczenie, zarówno

zużycia wody wodociągowei, jak również ilości zu-
żytego ciepła na jei podgrzanie.

Przesłanki o wdrożeniu rozwiązań
modernizacyjnych w przedsiębiorstwie

Kierownictwo zar ządzaj ące przedsiębiorstw em oraz
służby specjalistyczne mające wysokie doświadczenie
praktyczne w eksploatacji systemów ciepłowniczych
oraztozeznal7ie o jei jakościowym stanie technicznym
w pewnym momencie doszĘ do wniosku, że dalsza
eksploatacja sieci ciepłej wody użytkowej w takim
stanie, w jakim się ona znajdowała, może nie pozwa-
lać na dalszą w pełni skuteczną realizacię zawarĘch
w umowach zobowiązań przedsiębiorstwa wobec
odbiorców ciepła, to jest zapewnienia standardów
jakościowych jej parametrów w zakresie temperatury,
natężenia ptzepŁywll oraz ciśnienia dyspozycyjnego.
Niezamierzone przerwy w dostawie ciepłej wody
użytkowej, narastające problemy z jej jakością oraz
po|awiaiące się reklamacje z powodu wad szacowania
zużycia ilości ciepłej wody, zmusiły służby techniczne
przedsiębiorstwa do poszukiwania lepszych techno-
logicznie dokładnieiszych metod pomiarowych oraz
dystryburyjnych niż obecnie zastosowane rczwiązania
na osiedlach mieszkaniowych.

Wariant związany z demontażem istnie|ącej sieci
przesyłowej ciepłej wody użytkowej i budowy w je|

miejsce nowej nie mógł być uwzględniony w pla-
nach modernizacji, z uwagi zarówno na wysokie
koszty takiej operac|i, iak i brak zgody właścicie-
li posesii, przez których działki i pomieszczenia
przechodzi sieć dystrybucyjnaa. Również z tego
powodu zr ezy gnow ano z rozwiązania technicznego
polegającego na wyprowadzeniu sieci przesyłowej
cztetoptzewodowej na zewnąttz poza budynki
mieszkalne w przypadku osiedla mieszkaniowego
Marii Dąbrowskiej. W poszukiwaniu racjonalnych
tozwiązań koncentrowano się również nad rozwią-
zaniami prow adzącymi do wzrostu bezpieczeństwa
i niezawodności dostaury ciepłej wody użytkowe|
oraz popfawy jej |akości z adaptacją w maksymalny
sposób dotychczasowe j infrastruktury ciepłowniczej
zabudowanej na osiedlach mieszkaniow)rch. Po anali-
zie dostępnych rozwiązań technicznych spełniających
w pełni oczekiwania przedsiębiorstwa oraz zbadaniu
możliwości finansowych spółki wybrano wariant
inwestyryjny, iak nalbardziej optymalny i korzystny
pod względem rachunku ekonomicznego, jak i możli
wości zaimplementowania rczwiązań technicznych do
istniejącego układu ciepłownicze go oraz późniejszy ch
kosztów eksploatacji po wdrożeniu,

lstota rozwiązania modernizacyjnego
Zaproiektowana koncepcia wdrożenia rozwiązania

modernizacyjnego w przedsiębiorstwie polegała na
wyłączeniu z eksploatacji istniejącej sieci przesyłowej
ciepłej wody użytkowei dwóch węzłów grupowych
oraz na zmtanie sposobu dotychczasowego pomiaru jej
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nJżycia pl zez mieszkańców domów j ednorodzinnych.
Do transportu czynnika gtzewczego na drodze od
węzłow cieplnych do kazdego odbiorry postanowiono
wykorzystać, z uwagi na dobry stan techniczny, zni-
kome zużycie fizyczne or az br ak odłożonego kamienia
kotłowego dotychczasowe sieci dystryburyjne central-
nego ogfzewania przedmiotowych w ęzłów cieplnych,
Zmierzając do minimaliz acji tyzyka vłystąpienia awarii
i związanych z tym przeIw w dostawie ciepłe| wody

ciepłownictwo

użytkowej, dla zapewnienia bezpieczeństwa i nieza-
wodności dostaw ciepła do odbiorców, zastoso\Mano
w kazdym domu indywidualną mieszkaniową stacię
wymiennikową typu Logoterma (fot. 4) - specjali-
styczne urządzenie energetyczne pozwalające przy 8:'-
tować: centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową
w tym samym trządzeniu. W efekcie prac objętych
modernizacją istnie|ące dwufunkcyjn e węzĘ cieplne
zostaĘ zastąpione jednofunkcyjnymi węzłami przysto-
sowanymi do współpracy z mieszkaniowymi stacjami
rłymiennikowymi.
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